
   

Ergänzende Bestimmungen zum Anschluss und Betrieb von Erzeugungsanlagen im Niederspannungsnetz  

 
 
Ergänzende Bestimmung 
 

Anschluss und Betrieb  
von Erzeugungsanlage im Niederspannungsnetz 
 

Im Niederspannungsnetz der SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG können 
steckerfertige Erzeugungsanlagen, sogenannte Plug-In-Anlagen, betrieben werden. 
Diese müssen gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik u.a. der  
DIN VDE V 0100-551-1 ausgeführt, installiert, angeschlossen und betrieben werden.  
Steckdosenlösungen für den Anschluss mittels eines Schuko-Steckers in Schuko-Steckdosen 
und/oder Einspeisungen in einen Endstromkreis sind nicht zulässig. Steckbare Plug-In-
Anlagen müssen über eine besondere, berührungs- und verwechslungssichere 
Steckvorrichtung nach VDE 0628-1 verfügen. Diese Steckvorrichtung darf in keinem Falle 
durch einen Schuko-Stecker ersetzt werden.  
Alle Erzeugungsanlagen, auch die Plug-In-Anlagen, müssen bei den Stadtwerke Pforzheim 
GmbH & Co. KG angemeldet und von einer in einem Installationsverzeichnis eingetragenen 
Elektrofachkraft in Betrieb gesetzt werden. 
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